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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 130 от 29.03.2019 ***

^ У т в е р ж д а ю  : 
М о д и тель  И Л Ц  

. С. Ф ом ина

Наименование пробы (образца) Питьевая вода
Проба (образец) направлены 
(наименование организации, 
направившей пробу)

МУП «Коммунальщик», М О «Приморско-Куйский сельсовет» 
166715, Ненецкий автономный округ, п . Красное, ул. Северная, 
Д. 21

Дата и время отбора пробы (образца) 21.03.2019
Дата и  время доставки пробы (образца) 21.03.2019
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца) (наименование, фактический 
адрес)

Питьевой колодец и. Красное, ул. Полярная № 0110048

Код пробы (образца) 130.БХ.21.03.19
Дата изготовления -

Номер партии -

Объем партии -

Объем пробы -

Тара, упаковка Чистая посуда — санитарно-химическая лаборатория 
Стерильная посуда -  микробиологическая лаборатория

НД на методику отбора ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки Автотранспорт от 2 до 6° С
Условия хранения -

Дополнительные сведения Производственный контроль.
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Код пробы (образца): 130.БХ.21.03.19

Микробиологические исследования воды
Начало исследований 21.(13.19 Окончание исследований 25.03.19

Регистрационный
№

Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенический
норматив

Единицы 
Измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы  
исследований

1 2 3 4 5 6

№241

Общ ее микробное 
число

0 Не более 100 КОЕ/мл МУК 1.2.1018-01 
«Санитарно- 

микробиологический 
анализ питьевой 

водью

Общие
колиформные

бактерии
(ОКБ)

Не
обнаружены

Отсутствие в 
100

мл

“ НВЧ в 100

Т ермото л ерантные 
колиформные 

бактерии 
(ТКБ)

Не
обнаружены

Отсутствие в 
100

мл

“ НВЧ в 100
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Код пробы (образца): 130.БХ.21.03.19. 

Санитарно-гигиенические исследования воды

Начало исследований -21.03.19г. Окончание исследований -  21.03.19г.

Регистрационный №
Определяемые

показатели
Результат

исследования
Гигиенический

норматив

Единицы 
Измерения 
(для граф 

3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6

310

Мутность <0,58 в пределах 1,5-2,0
мг/дм3 (по 

каол.)
ГОСТ Р 57164- 

2016

Цветность 4,0±1,2 не более 30,0 Градусы ГОСТ 31868-2012

Водородный 
показатель (pH) 6,39±0,2 в пределах 6-9 ед. pH

ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

Аммиак и ионы 
аммония (суммарно) 0,17±0,03 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014

Нитриты 0,26±0,09 не более 3,3 мг/дм3 ГОСТ 33045-2014

Нитраты 85,8±12,9 не более 45,0 мг/дм ГОСТ 33045-2014

Окисляемость
перманганатная 0,69±0,14 в пределах 5,0-7,0 мгО/дм3

ГОСТ Р 55684- 
2013

Хлориды 22,б±3,4 не более 350,0 мг/дм3 ГОСТ 4245-72

Сульфаты 18,4±3,7 не более 500,0 мг/дм3 ГОСТ 31940-2012

Железо общее <0,1 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Лицо ответственное за оформление протокола: 
Специалист по регистрации проб 
ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО» М. В. Брезкина
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